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APAR atau Alat Pemadam Api Ringan adalah alat yang digunakan untuk
memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. APAR umumnya
berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan
tinggi. Dalam rangka memastikan APAR dapat digunakankan, petugas Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar melakukan perawatan dan
pengecekan rutin pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Lingkungan
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar, Senin (08/07/2024).

Perawatan dan pengecekan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah salah



satu langkah preventif antipasti kebakaran pada Lembaga Pemasyarakatan
Khusus Kelas IIA Karanganyar. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk
memastikan kondisi APAR apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak
sekaligus mengecek volume atau isi yang terdapat di dalam tabung APAR
tersebut.

Untuk pemeriksaan APAR yang dilakukan oleh petugas Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar sendiri meliputi tanggal
kadaluwarsa APAR, tekanan pada tabung APAR, memastikan isi tabung dan
kondisi fisik tabung APAR dalam keadaan baik, pemeriksaan kabel / selang
APAR, dan penggantian APAR yang sekiranya sudah tidak layak atau kadaluarsa
yang berada di seluruh area Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA
Karanganyar.

Dari hasil pemeriksaan tersebut di temukan sebanyak 5 tabung APAR yang
memiliki tekanan kurang dari 16 tabung APAR yang tersedia. Selanjutnya APAR
yang memiliki tekanan kurang akan dicek dan diisi ulang dengan berkoordinasi
dengan Damkar Kabupaten Cilacap. Pengecekan juga melibatkan simulasi
penggunaan dan perawatan APAR untuk memastikan bahwa petugas memiliki
pemahaman yang baik dalam menghadapi keadaan darurat.

Kegiatan ini juga sebagai bagian dari manajemen resiko dalam penanganan
sebuah kejadian atau peristiwa seperti kebakaran yang sewaktu waktu dapat
terjadi di suatu tempat dengan berbagai macam penyebabnya. Belajar dari
berbagai kasus kebakaran yang terjadi menyebabkan banyak kerugian materil
dan immateril dimana puluhan nyawa melayang sia sia. Tentunya kita tidak mau
kejadian serupa terjadi lagi

Peraturan APAR tentang pemeriksaan dan pengelolaan APAR di perusahaan
menyatakan bahwa inspeksi APAR wajib dilakukan secara berkala. Berdasarkan
pasal 11 Permenakertrans No 4 Tahun 1980, APAR harus diperiksa sebanyak 6
bulan sekali atau 2 kali setahun.
Berdasarkan peraturan tentang APAR tersebut, maka setiap perusahaan atau
instansi wajib melakukan inspeksi APAR secara rutin setiap 6 bulan sekali.
Tujuannya adalah untuk memantau dan mengidentifikasi jika APAR dan media di
dalamnya mengalami kerusakan. 

Selain itu, Permenakertrans juga mengatur tentang standar penempatan APAR.
Penempatan APAR harus sesuai pada area yang tidak terhalang benda lain dan
mudah dijangkau. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pemadaman api
dengan APAR saat kondisi darurat.

Oleh sebab itu penting untuk melakukan perawatan dan pengisian Alat Pemadam
Api Ringan (APAR) secara berkala dengan tetap memperhatikan masa
kadaluarsanya. Sebagai langkah untuk mengantisipasi bila sewaktu waktu terjadi
kebakaran, alat tersebut kondisi nya sudah siap pakai untuk membantu
pemadaman kebakaran.

#KemenkumhamRI
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